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Sefior

BLADIMIR BETANCOURTH CRUZ

Gerente

ESPECIALIDADES ELECTRICAS S.AS
e-mail: gerencia@especialidadeselectricas.com
Yumbo — Valle del Cauca

Asunto: Concepto de equivalencia de norma técnica UL 924 para iluminacién de
emergencia y equipo de potencia, con RETIE.

Respetado sefor Betancourth,

... BEn atencién a su solicitud de la referencia, se le informa que el concepto de
weie equivalencia de una norma técnica con un reglamento técnico es un acto de
. winterpretacion de dicho reglamento que corresponde al regulador. Por tal razén y de
-+ conformidad con lo establecido en &l Anexo General de la Resolucién 90708 de agosto

-+ 30 de 2013, este Ministerio es el Uinico que puede otorgar conceptos de equivalencia de

normas técnicas con €l Reglamento Técrico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.

Ahora bien, en el subnumeral del RETIE 20.28 sobre Productos utilizados en
instalaciones especiales se indica lo siguiente:

+'20.28 PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES ESPECIALES Los
productos utilizados en este tipo de instalaciones (aquellas localizadas en ambientes
clasificados ‘como peligrosos, con alta -concentracion de personas o que alimentar
equipos o sistemas complejos), es decir, las del Articulo 28 del presente Anexo General
y tratados con mayor defalle en los capitulos 5, 6 y 7 de la NTC 2050. deben cumplir
una norma técnica mternaC/onal de reconocimiento internacional o NTC que le apligtie
al producto y a la condicion de instalacién y deben demostrarlo mediante Cemf/cado de

Conformidad.

)

oL Consnderando lo anterior, las lamparas de emergencia y equipos de poder gue cumplan.

exla norma UL 924 para iluminacion de emergencia y equipo de potencia y que
“+demuestren -el cumplimiento por medio de certificado de producto expedndo por un
organismo acreditado, estaran dando cumplimiento al RETIE.

Cabe resaltar que estos productos deberan ser utilizados -exclusivamente én
instalaciones especiales estipulados en el mencionado en el subnumeral 20, 28, y(%/\
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contar con la informacion relativa al producto en idioma castellano o en un lenguaje de
facil interpretacion (literal h y g del articulo 20°), lo cual serd objeto de la vigilancia y
control de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, como entidad
competente en velar por el cumplimiento del reglamento RETIE.

Por Gltimo, se informa que los certificados expedidos en el exterior deben ser
reconocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio ~SIC.

Este  concepto no remplaza el certificado expedido por el organismo de certificacién y

‘hace el alcance previsto en el articulo 28 del Codigo de Procedimiento Administrativo'y
de lo Contencioso Administrativo sustituido por el articulo 1 de la ley 1755 de 2015.

Cordialmen

JOSE *lGUEg COSTA SUAREZ
Director de Energia Eléctrica
Elabory Javier Novoa o

Revise Cados Maitinez’
Aprono. Jose Acosta

Rad 017071558 27-07-2017
TRD 32 84232

Pégina 2 de 2

Calle 3N 2431 CAN Bogota, Colombio
onmutador (571) 2200 300 : _
Lerhga postal F1E321 ‘ ' vy SGS. > SGS

e IR OV €Y cofssazs cordens




